Rapport du comité d’immeuble
sur la période du 01.07.2020 au 30.06.2021

Outre l’entretien courant de l’immeuble et travaux de minime importance, les interventions suivantes ont été réalisées d’entente avec l’administrateur de la PPE.

30.09.2020	Alfred Aubort SA	remplacement compteurs				
					appartement Fer suite blocage 			Fr.        0.00
					(Fr. 1'057.60 remboursé par les Fer)
08.01.2021	Gasser SA		remplacement luminaires garage		Fr. 1'850.00
02.02.2021	Reganely SA		pompe circulation d’eau chaude		Fr. 1'110.00
01.03.2021	Pernet SA		pose main courante supplémentaire
					accès galetas					Fr. 1'163.00
01.03.2021	Pernet SA		réglage et lubrification porte
					garage côté CEPY					Fr.     175.55
01.04.2021	Bobst Sàrl		scarification et engrais gazon			Fr.    977.60
26.04.2021	Häny SA		service pompe anti-inondations			Fr.    427.55
19.05.2021	Reganely SA		analyse eau du circuit de chauffage		Fr.    225.00
15.06.2021	Reganely SA		curage colonnes de chute			Fr. 3'000.00
22.06.2021	Reganely SA		détartrage du boiler				Fr.    509.00
30.06.2021	comité immeuble	contrôle toiture avec drône				0.00

Les anciens luminaires du garage nécessitaient des réparations et un nettoyage. Il est apparu clairement que leur remplacement par des LED se justifiait par les avantages en qualité d’éclairage très supérieure pour une consommation légèrement inférieure et une différence de prix négligeable et même inférieure si l’on tient compte des frais futurs d’entretien ainsi évités.
Le remplacement de la pompe de circulation d’eau chaude (grippée depuis longtemps) a permis de retrouver un  certain confort d’utilisation et une économie sur la consommation d’eau. 
Après consultation et votation des copropriétaires seul la main courante sur la dernière rampe d’escalier menant aux galetas a été posée.
L’analyse de l’eau du circuit de chauffage n’a pas décelé d’anomalie, si bien qu’aucune intervention n’est nécessaire. A revoir le jour où le circuit devrait être vidé, en cas de réparation par exemple.
Le curage des colonnes de chute a révélé que celles-ci étaient en bonne santé. En revanche, les dérivations depuis les cuisines jusqu’aux colonnes de chute sont problématiques du fait, semble-t-il, de la faible pente jusqu’aux colonnes de chute. Il serait judicieux de faire couler de l’eau chaude régulièrement dans les éviers pour évacuer les dépôts graisseux. A surveiller.
Le détartrage du boiler a été effectué sans problème particulier. Les dépôts de tartres étaient normaux, voire faibles. Une intervention tous les 8 à 10 ans est préconisée.
Quant à la toiture, les images vidéo ne laissent apparaître aucun dommage à la couverture ou à la ferblanterie.
Comme à l’accoutumée, Monsieur van den Akker, s’est aimablement chargé de la réparation des luminaires extérieurs renversés. Il en résulte une économie de l’ordre de         Fr. 1'000 chaque année.
Pour ce qui concerne le futur, le concept des dispositions anti-inondations est toujours à l’étude. 
Il a été demandé à l’administrateur de nous fournir un canevas de manuel d’entretien de l’immeuble pour planifier, techniquement et financièrement, les travaux à venir.
Signalons encore que notre administrateur est en discussion avec les gérants de l’immeuble voisin avec lequel nous partageons l’accès à notre parking souterrain au sujet du financement des travaux de réfection de la verrière. Monsieur Broillet nous informera de la situation lors de notre prochaine assemblée générale.

Yverdon-les-Bains, le 13 octobre 2021


Pascal Fer			Frans van den Akker		Raymond Wulliens
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Concerne :  Rue des Moulins 34 - Yverdon-les-Bains
Main-courante
Votre demande
Descriptif Qté P.Unit P.Total

Monsieur,

Suite a votre aimable demande pour laquelle nous vous remercions,
nous avons le plaisir de vous soumettre I'offre suivante :

SECURISATION DE LA CAGE D'ESCALIER
Fourniture et pose, contre le mur, de mains-courantes
en tube inox brossé, grain 320, diam. 1%" (42,4 mm),
fixées a I'aide de cols-de-cygne et rosaces de fixation
diam. 10 mm soudés 90°, y compris 3 vis et tampons
par rosaces.

Extrémités bouchées par bouchons avec léger arrondi.

SANS raccords entre les mains-courantes et léger
vide dans les angles.

Total 5 montées.
Longueur totale 2700 mm. 5 P 344.00 1'720.00
Longueur totale 2450 mm. 5 P 343.00 1'715.00

Idem ci-dessus, mais fixées sur les tubes et panneaux
rouges a l'aide de tube taraudé (écrous aveugles).

Longueur totales 2300 mm. 5 P 379.00 1'895.00




